Підготовка нергетичної інфраструктури до грозового періоду
· Провести перевірку пристроїв грозозахисту в електроустановках підприємств (організацій, установ тощо) та уточнити схеми їх розміщення
· Забезпечити захист електроустановок від грозових перенапруг
· Обстежити стан блискавковідводів окремо стоячих блискавковідводів та встановлених на конструкціях підстанцій
· Виконати ревізію та профілактичні випробування засобів грозозахисту у визначені терміни
· Перевірити стан заземлювальних пристроїв і спусків розрядників, обмежувачів перенапруг та блискавковідводів
· Здійснити перевірку стану повітряних ліній електропередачі, розчистити їх від порослі та окремих дерев для запобігання перекриття під час грозових перенапруг
· Перевірити габарити перетину високовольтних ліній електропередачі між собою, а також з лініями низької напруги і лініями зв’язку та привести їх відповідно до норм
· Оцінити технічний стан електрогосподарства підприємства (організації, установи тощо) та оперативно усунути виявлені дефекти
· Перевірити та налагодити роботу пристроїв автоматичного повторного включення і автоматичного введення резерву з урахуванням параметрів релейного захисту
· Забезпечити розслідування випадків пошкодження електрообладнання внаслідок грозових явищ у встановлені строки та інформування відповідних організацій

